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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbicrowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U.
z 2015 r. poz. 138 z pdZn. zm.), § 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U., poz. 1989)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

ze jakosé wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowanej przez Wodocigg
Michatéw i dystrybuowanej na terenie miejscowosci: Michatéw, Tykadiow, Ciechnidw,
Russow, Russowek, Witoldéw, Anielin oraz Helendéw spelnia wymagania okreslone
w zafgcznikach nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1. sprawozdan z wynikow badan prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
realizowanych wedtug ustalonego harmonogramu, przekazanych przez Zaklad
Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0. pobranych w dniach 7 i 9 wrzeénia
2016 r. {j.

DL- 50408/442/2018 nr prébki 1759,

DL- 50408/443/2016 nr prébki 1760,

DL- 50408/444/2016 nr prébki 1761,

DL- 50408/445/2016 nr probki 1762,

Nr SBf62827/09/2016 nr probki 106789/09/2016.

2. prowadzonego monitoringu obejmujacego m. in.:

— uzgodnienie harmonogramu pobierania probek wody oraz zakresu badan
wykonywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0., 62-817 Zelazkéw
w ramach kontroli wewnetrznej z obszaru zaopatrzenia Wodociagu Michatéw,

— weryfikacje terminowosci przekazywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw
Sp. z 0.0., 62-817 Zelazkéw wynikéw badan wody(o ktérych mowa w pkt 1) oraz ich
analize i oceng,

- weryfikacje terminowosci przekazywanych przez Zaktad Komunainy Gminy Zelazkéw
Sp. z 0.0., 62-817 Zelazkdéw informacji o planowanych i podejmowanych dziataniach
naprawczych
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wykonanie badaft prébek jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zobszaru zaopatrzenia Wodociagu Michatéw, zgodnie zustalonym przez
Panstwowego Powiatowego [nspektora Sanitarnego w Kaliszu planem dziatania na rok
2016, udokumentowanych nastepujacymi sprawozdaniami:

HKL/N-647/16 z dnia 14.042016 r., HKL/N-648/16 z dnia 14.04.2016 r,
HKL/N-649/16 z dnia 14.04.2016 r., HKL/N-850/16 z dnia 15.04.2016 r., HKL/N-6851/16
z dnia 14.04.2016 r., nr 834/2016 z dnia 25.04.2016 r.

stwierdza, ze jakoéé wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowane] przez
Wodociag Michatéw i dystrybuowanej na terenie miejscowosci: Michatdw, Tykadiow,
Ciechnibw, Russéw, Russowek, Anielin oraz Helenéw speinia wymagania okreslone
w zatgcznikach nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakoéci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi.

W przeprowadzonych badaniach w ramach kontroli wewnetrznej oraz monitoringu
panstwowego, o ktérych mowa wyzej, nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosc
parametrow.
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Zakiad Komunalny Gminy Zelazkow Sp. z 0.0, 62-817 Zelazkow.
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